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 خدا نامهب

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة اب آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـلاح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) سمير( ملي

 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 توليـدي،  شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نويس پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي يسيونكم اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايران )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصلاح و مند علاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كـدكس  كميسـيون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 

 هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين ترعاي با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  ملاحظـات  و محصـولات  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سلامت حفظ كنندگان،

 ـ وارداتـي،  اقـلام  يا / و ر كشو داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـولات  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كالاهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  لازم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران صلاحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صلاحيت

 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 



ج  

  استانداردتدوين كميسيون فني 

  » هاي ايمنيويژگي - با كاربري روشنايي عمومي  LEDمدولهاي  «

  

  نمايندگييا / سمت و  : رئيس

  جلال الدين،  پاشايي راد

  )دكتراي فيزيك(

  

  عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسي

 پارس مدير طرح و توسعه شركت لامپ

  شهاب

    :دبير

  زهرا،  رحمتيان

  )ق ليسانس فيزيكفو(

  

  كارشناس پژوهشگاه استاندارد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء

  محمد،  انصاري

  )فوق ليسانس برق(

  

  جلالي ، فيروزه

  )فوق ليسانس اپتيك(

  

  جهانيان ، رضا 

  )فوق ليسانس مكانيك(

  

  ، شكوفهشيري 

  )ليسانس برق(

  

  صمدي ، مهرداد

  )فوق ليسانس برق(

  

  علي عباسي ، محمد

  )ليسانس برق(

  

  مصلحي ، حميد

  )ليسانس برق(

  مهرافروز ، آرش

  )فوق ليسانس برق(

  نورصالحي ، شهرام

  )قدرت- ليسانس برق(

كارشناس واحد توسعه كسب وكار شركت 

  شهاب لامپ پارس

  

  كارشناس فني شركت لامپ اسرام

  

  

  معاون مديرعامل شركت آذر نور گنبد

  

  

  كارشناس شركت گلنور

  

  

س گروه كنترل كيفيت تجهيزات شركت رئي

  توانير

  

  مدير بخش روشنايي شركت نورگستر

  

  

  )مستقل(و مشاور روشنايي  كارشناس

  

  وري انرژي ايرانكارشناس سازمان بهره

  

  

  )مستقل(و مشاور روشنايي  كارشناس



د  

    

  

  

  

  فهرست مندرجات

 صفحه عنوان
 ج استاندارد مؤسسة با آشنايي

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون

  ز  پيش گفتار

  1  هدف و دامنه كاربرد      1

  1  مراجع الزامي      2

  2  اصطلاحات ، تعاريف،نمادها و اختصارات     3

  4  الزامات عمومي     4

  5  الزامات عمومي آزمون     5

  6  بنديطبقه     6

  6  گذارينشانه     7

  6  هاي توكار يا مستقلباري مربوط به مدولگذاري اجنشانه  7-1

  7  گذاريمحل نشانه  7-2

  7  گذاريخوانا و بادوام بودن نشانه  7-3

  7  هاترمينال     8

  7  بيني اتصال زمين حفاظتي پيش     9

  7  هاي برقدارحفاظت در برابر تماس تصادفي با قسمت   10

  7  بندي عايق و مقاومت رطوبتي   11
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  8  كليات  13-1

  8  شرايط توان بيش از حد   13-2

  8  آزمون انطباق در فرآيند توليد    14

  8  ساختمان   15

  9  فواصل خزشي و هوايي   16

  9  برقدار و اتصالاتهاي ها ، قسمتپيچ   17

  9  يمقاومت در برابر حرارت ، آتش و ايجاد مسير خزش   18



ه  

  9  مقاومت در برابر خوردگي   19

  10  هاآزمون) الزامي(پيوست الف 

  11  و دستگاه كنترل LEDهاي هاي تركيبي مدولامانهسنمايي از) اطلاعاتي(پيوست  ب 

  12  آزمون انطباق در فرآيند توليد) اطلاعاتي(پيوست  پ 

  



و  

  

  پيش گفتار

  

 آن نـويس  پـيش  كـه  " هـاي ايمنـي  ويژگـي  -وميبـا كـاربري روشـنايي عم ـ     LEDمدولهاي  " استاندارد

چهارصد  در و شده تدوين و تهيه ايران تحقيقات صنعتي و استاندارد توسط مؤسسة مربوط هاي دركميسيون

 گرفتـه  قرار تصويب مورد 1387اول ديماه  مورخ برق والكترونيك استاندارد ملي كميتة اجلاسو شصتمين 

 صـنعتي  تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصلاح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ، است

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران،

خـدمات،   و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحولات با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصلاح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

بنـابراين،   . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد تاندارداس اين تهية براي كه منبع و ماخذي

  

  

IEC 62031 (2008 ) :   LED modules for general lighting - Safety specifications   
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  هاي ايمنيويژگي -روشنايي عمومي با كاربري  LEDمدولهاي 

  و دامنه كاربرد هدف   1

-است كه به LED (2( ينور ديود 1هايني و عمومي مدولالزامات ايمتعيين  ،از تدوين اين استانداردهدف 

منابع ، عنوان منابع جديد روشنايي الكتريكي براي مصارف روشنايي عمومي كاربرد دارند و گاهي اوقات 

  .شوند  روشنايي حالت جامد ناميده مي

  :باشد هاي زير ميدامنة كاربرد اين استاندارد شامل انواع مدول

  يا توان ثابت  ثابت ،جريان ثابت كار در ولتاژ يكپارچه براي 3دستگاه كنترل بدون  LEDهايمدول •

يا تغذيه   V 250و خود تا   .d.cبراي استفاده با تغذيه  يكپارچه دستگاه كنترل با LEDهاي مدول •

a.c.    تاV1000  بسامد در Hz 50   

الزامات عملكردي  .است تعيين شده  IEC 61347-2-13در جداگانه دستگاه كنترلالزامات ايمني مربوط به   - 1 يادآوري

  . تعيين شده است   IEC 62384در  جداگانههاي دستگاه كنترل

، 4)سرخود لامپ بالاست(يكپارچه كه داراي كلاهك لامپ هم هستند  دستگاه كنترلبا  LEDهاي الزامات مدول  - 2 يادآوري

داراي  موجودهاي توانند جايگزين لامپبنابراين مي( اندطراحي شده وميروشنايي عم با كاربريبراي كار در ولتاژ شبكه و 

   .اند مشخص شده IEC 60968در ) هاي مشابه شوند كلاهك

، اما براي كار ) سرخود بالاستلامپ (يكپارچه كه داراي كلاهك لامپ هم هستند   دستگاه كنترلبا   LEDهاي الزامات مدول

روشنايي عمومي با كلاهك مشابه كرد ، تحت  با كاربريهاي باشند و بتوان آنها را جايگزين لامپدر ولتاژ شبكه طراحي نشده

  . بررسي است 

هاي كار رفته است مقصود از آن هر دونوع مدولبه تنهايي به "ها مدول "هر جاكه واژة  ، در اين استاندارد ملي  - 3 يادآوري

LED  هاي  مدول"اما اگر عبارت  . است  نبدون آيكپارچه و  دستگاه كنترلدارايLED "  به تنهايي بكار رفته باشد مقصود از

   .است  دستگاه كنترلبدون از نوع  LEDهاي ، فقط مدولآن 

   مراجع الزامي      2

. ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  .شود ب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين ترتي

                                                
1- Module 
2- Light-Emitting Diode   
3- Control gear   
4-  Self-ballasted lamp  



  2

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصلاحيه

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست 

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آنه است ، همواره آخرين تجديدنظر و اصلاحيهشد

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 

 هاي لامپها و سامانهلامپ پرتوزيستي ، ايمني 11722  شماره  استاندارد ملي  - 1

 -اصـطلاحات  -هـاي مربـوط  اژه، كاغذ ، مقوا ، خميرهـاي كاغـذ و و   4317-4استاندارد ملي شماره   - 2

 انواع كاغذ و مقوا و محصولات تبديلي: قسمت چهارم 

  

2-1   IEC 60598-1: 2006  , Luminaires -  Part 1 : General requirements and tests 
س ، براسـا  " هـا  مقـررات عمـومي وآزمـون    : قسـمت اول -هـا  چراغ "، با عنوان 5920 -1استاندارد ملي شماره   -يادآوري

IEC60598-1 (2002   )   تواند مورد استفاده قرار گيردتدوين شده است كه در صورت نياز مي.    

2-2   IEC 60838-2-2   Miscellaneous lampholders –Part 2-2 :Particular 
requirements –Connectors for  LED modules  

2-3    IEC 61347-1: 2007  , Lamp controlgear -  Part 1  : General and safety 
requirements  

،  "مقـررات عمـومي و ايمنـي   : قسـمت اول   –لوازم كنترل لامـپ   "، با عنوان 7644 -1استاندارد ملي شماره   -يادآوري

    .تواند مورد استفاده قرار گيردتدوين شده است كه در صورت نياز مي   IEC61347-1 (2002)براساس 

2-4    IEC 61347-2 -13 :2006  , Lamp controlgear -  Part 2-13  : Particular 
requirements  for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules 

  

  اصطلاحات و تعاريف ، نمادها و اختصارات    3

  .رود كار مينمادها و اختصارات زير به در اين استاندارد ، اصطلاحات و تعاريف ،

به گزارش فني  LEDهاي و مدول LEDهاي مربوط به در مورد تعريف واژهتا تدوين استاندارد ملي، چنين هم

IEC TS 62504  شود مراجعه.  

3-1   

  )   LED(ديود نوري 

، تابش اپتيكي گسيل كه در صورت تحريك توسط جريان الكتريكي  p –nيك قطعه نيمرسانا داراي پيوندگاه 

   . كندمي
IEV 845- 04 -40 )  (  

  



  3

3-2    

     LEDمدول 

ممكن است شامل اجزاي ديگري مانند  ، LEDعلاوه بريك يا چند  جهت تامين نور كهاست اي وسيله

  .نيست  دستگاه كنترلقطعات اپتيكي ، مكانيكي، الكتريكي يا الكترونيكي باشد اما شامل 

3-3    

  يكپارچه دستگاه كنترل با   LEDمدول 

ي ديگر دستگاه كنترلنياز به  براي اتصال به ولتاژ تغذيه،اي است كه ي آن به گونهطراحكه   LEDمدول 

  .ندارد

   .شود سرخود محسوب ميعنوان يك لامپ بالاستاگر چنين مدولي داراي كلاهك لامپ هم باشد به   -يادآوري

3-4    

  يكپارچه   LEDمدول 

  .راغ طراحي شده باشد چ ناپذيرصورت يك جزء تعويضه ب "كه عموما   LEDمدول 

3-5    

  سرخود يكپارچهبالاست   LEDمدول 

  .ناپذير چراغ طراحي شده باشد بصورت يك جزء تعويض "عموما ي كهسرخودبالاست   LEDمدول 

3-6   

  توكار   LEDمدول 

يا محفظه چراغ، يك جعبه، يك براي جاسازي داخل پذير بصورت يك جزء تعويض "كه عموما   LEDمدول 

قرارگرفتن در خارج از چراغ و مانند آن بدون رعايت احتياط ويژه و به منظور مشابه آن طراحي شده باشد 

  .باشد طراحي نشده 

3-7    

  توكار سرخودبالاست   LEDمدول 

، براي جاسازي داخل چراغ، يك جعبه پذيربصورت يك جزء تعويض "كه عموما سرخودبالاست   LEDمدول

رعايت و به منظور قرارگرفتن در خارج از چراغ و مانند آن بدون به آن طراحي شده باشد يا مشا محفظهيك 

  .باشد طراحي نشده احتياط ويژه 
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3-8    

  مستقل   LEDمدول 

يا مشابه  محفظهتوان آن را در خارج يك چراغ، جعبه، اي است كه ميگونهكه طراحي آن به   LEDمدول 

- بندي و نشانه، تمام حفاظت مورد نياز مربوط به ايمني را مطابق با ردهمستقل   LEDمدول .آن نصب كرد

  .باشد  دارا مي خود گذاري

    . يكپارچه باشد با مدول، دستگاه كنترللازم نيست كه   -يادآوري

3-9    

  مستقل سرخودبالاست   LEDمدول 

،  را در خارج يك چراغ، جعبهتوان آن اي است كه ميگونهكه طراحي آن بهسرخود بالاست   LEDمدول 

، تمام حفاظت مورد نياز مربوط به ايمني را مطابق با مستقل   LEDمدول .يا مشابه آن نصب كرد  محفظه

  .باشد  دارا مي خود گذاريبندي و نشانهرده

  .د ويكپارچه ش با مدول،ممكن است  دستگاه كنترل  -يادآوري

 3 -10   

   t c  بيشينه دماي اسمي 

گسترة  بالاترين مقدارجريان يا توان اسمي  و يا  /ولتاژ  تحت ، عادي كار دماي مجاز كه در شرايطبيشينه 

-نقطه خاصي نشانهچنانچه ( ممكن است بوجود آيد   LEDسطح بيروني مدول  بررويولتاژ ، /جريان / توان 

  . )  مربوط به آن نقطه است  t cگذاري شده باشد  

 

  عمومي  الزامات  4

4-1     

) با توجه به دستورالعمل سازنده (عادي  استفادهاي طراحي و ساخته شوند كه در هنگام گونهها بايد بهدولم

  . كار كنند ،بدون ايجاد خطر براي كاربر يا محيط

4-2    

) كمينه /بيشينه (هاي گسترة مجاز حدهاي الكتريكي بايد در گيري، همة اندازه LEDهاي در مورد مدول

- اي ديگر تعيين شدهگونهمگر آنكه به ،انجام شود ،بسامدتاژ ، جريان  و توان و در مقدار كمينة مربوط به ول

 .است كه سازنده تعيين كرده باشددماي آن در گسترة مجاز  وهوا  جريانبدون  محل آزمون بايد اتاق . باشد

ودما بايد آزمون شود مگر آنكه توان  /جريان  /مربوط به ولتاژ )كمينه / بيشينه (هاي تركيبي همة وضعيت

  .كرده باشد  اعلامترين وضعيت تركيبي را بحرانيسازنده ، 
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4  -3     

مربوط به  1رواداري مقاديرحديهاي الكتريكي بايد در گيريسرخود ، اندازهبالاست LEDهاي براي مدول

    .شود  گذاري ولتاژ تغذيه انجامنشانه

4  -4     

  5 - 0ها ، مطابق با بند عنوان اجزاي يكپارچه چراغنباشند بايد به محفظهراي داخود هاي يكپارچه كه مدول

شده در و مونتاژكامل طور ه اين نوع مدول بايد ب. شوند در نظر گرفته  IEC 60598-1مربوط به استاندارد 

  .ود اعمال شچراغ آزمون شود و تاحد امكان ، اين استاندارد در مورد آنها 

4  -5    

هم   IEC 60598-1مستقل بايد علاوه براين استاندارد با الزامات مربوط به بندهاي استاندارد  هايمدول

  .باشد  بند مشابه با شرايط متفاوتي تعيين شده در اين استاندارد ، مطابقت كنند مگر آنكه

4  -6     

موني نبايد داخل آن اي ساخته شده باشد ، براي هيچ آزكارخانه ةشدبصورت يك مجموعة درزبندي اگر مدول

، بايد با توافق سازنده يا ي كه در بازرسي مدول و بررسي مدار آن ترديدي پيش آيددر صورت. را باز كرد

"شرايط خطا  "سازاي براي آزمون آماده شوند كه شبيهگونههاي ارائه شده بهفروشنده مسئول ، مدول
 باشد 2

.   

  آزمون عمومي الزامات   5

"آزمون نوعي"استاندارد ،  هاي اينآزمون  1- 5
  .هستند  3

هاي مجاز اين استاندارد ، مربوط به آزمون يك نمونة آزمون نوعي است كه توسـط سـازنده بـراي    الزامات و رواداري  -يادآوري

 ايمنـي  دهندة انطباق كل فرآورده يك سازنده با اين اسـتاندارد مطابقت نمونة آزمون نوعي ، اطمينان. استاين منظور ارائه شده

  . نيست

هـاي جـاري و   ممكن اسـت نيـاز بـه انجـام آزمـون      ،است و افزون برآزمون نوعي مسئولسازنده ، در قبال انطباق محصول خود 

  .هم باشد كيفيت تضمين 

باشد مگر اينكه مقدار ديگري تعيين شده  C º 30 تا  C º 10دماي محيط انجام آزمون بايد بين   2- 5

  .باشد 

مگر اينكه به بايد بر روي يك نمونه انجام شود  شامل يك يا چند مورد آزمون است كه آزمون نوعي  3- 5

  .شده باشد  تعيينگونة ديگري 

                                                
1-  Tolerance 
2-  Fault condition  

3 - Type test  
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، براي  دركار باشدهاي مشابه اي از مدولگستره يا چنانچهو ؛روي هر نوع مدول  ها بايد برآزمونطور كلي به

  .د پذيرانجام با توافق سازنده معرف آن گستره هاي برروي گزينه در اين گستره يا قرار گرفتههر توان 

  .استفاده شود  بعدي هايمدول، آشكارا تغيير كرده باشد، نبايد آن مدول براي آزمونخروجي اگر نور   4- 5

  . ناپذير در مدول است دهنده تغييرات برگشت،نشان  50%طور معمول ، تغييرات به اندازه به -يادآوري

مربوط  Iالزامات پيوست   ،كنندكار مي  SELV  (1(  ايمن در ولتاژ خيلي پايين كه ييهابراي مدول  5- 5

  .رود كار ميههم ب  IEC 61347-2-13به استاندارد 

  .است ها در پيوست الف  اين استاندارد تعيين شدهشرايط عمومي آزمون

  بنديطبقه  6

  :شوند بندي ميها براساس روش نصب ، بصورت زير طبقهمدول

  كارتو -

  مستقل -

  يكپارچه -

  .ود ركارميهب  IEC 60598-1در استاندارد  1-2-1هاي يكپارچه ، يادآوري بند فرعي در مورد مدول

  گذارينشانه  7

  هاي توكار يا مستقلگذاري اجباري مربوط به مدولنشانه  1- 7

  ).كننده تامين/ علامت تجاري ، نام سازنده يا نام فروشنده مسئول (نشان مبدا   - الف

  شماره مدل يا مرجع نوع توليد سازنده  - ب 

  : يكي از سه مورد زير  - پ 

  و/ اسمي تغذيه، يا گستره ولتاژ ، بسامد تغذيه يا) ها(ولتاژ  •

جريان تغذيه ممكن است در برگه (اسمي تغذيه، يا گستره جريان ، بسامد تغذيه ) ها(جريان •

  يا/ و) راهنماي سازنده داده شده باشد 

  .رودي ، يا گستره توان توان اسمي و •

  توان نامي  - ت 

- هاي اتصالبراي سيم .باشد گذاري موقعيت يا چگونگي اتصال ، چنانچه به دلايل ايمني ضرورينشانه  -ث 

  .كشي داده شده باشد سيم قشهبايد نشانگر مشخصي در ن ،دهنده

ايد موقعيت اين محل، نمايان باشد اگر اين دما مربوط به قسمت خاصي روي مدول باشد ، ب.  t cمقدار    -ج 

  .يا در برگه راهنماي سازنده تعيين شده باشد 

  .رعايت شود   11722ايران به شماره براي حفاظت چشم ، بايد الزامات استاندارد ملي   -چ 

                                                
1 -  Safety Extra Low Voltage  
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 گذاري بايداين نشانه. گذاري شوند هاي مستقل نشانهمنظور شناسايي از مدولهاي توكار بايد بهمدول -ح 

  .بندي آنها باشد ها  يا روي بستهبر روي بدنه هر يك  از مدول

  .تحت بررسي است  نماد ،  -يادآوري

  

 گذاريمحل نشانه 2- 7

  .گذاري شود بايد روي بدنه مدول نشانه 1- 7،پ و ج  بند  الف ، ب موارد

- برگ مدول نشانهدهبايد بطور خوانا و واضح بر روي بدنه مدول يا در دا 1- 7رد  ت ، ث ، چ و ح  بند امو

  .گذاري شوند 

در برگه به جز زيربند  ح  1-7بند  الزامي نيست اما بايد موارد ،گذاريهاي يكپارچه ، نشانهبراي مدول

  .راهنماي فني سازنده فراهم شود 

 
 گذاريخوانا و بادوام بودن نشانه 3- 7

  .گذاري بايد خوانا و بادوام باشد نشانه

براي . شودبررسي مي گذاري سعي در محو نشانه مطابقت، با بازرسي و،  1-7بند  موارد الف ، ب ،پ و ج  براي

گذاري به مدت پانزده ثانيه آرامي روي محل نشانهاين منظور يك تكه پارچه كه با آب نمناك شده است به

   .مالش داده شود

  .گذاري بايد خوانا باشد نشانه، پس از آزمون

  .شود سي ميربر ،ابقت با بازرسيمط 1- 7براي موارد ت تا  ح  بند 

  هاترمينال  8

  .باشند IEC 60598-1از استاندارد  14مطابق با بخش  بايد ، در صورت كاربردهاي پيچي ترمينال

  .باشند IEC 60598-1از استاندارد  15هاي بدون پيچ بايد مطابق با بخش  ترمينال

  .باشند  IEC 60838-2-2مطابق با  ،در صورت كاربردبايد  هادهندهاتصال

  بيني اتصال زمين حفاظتي پيش     9

  .كاررود هبايد ب IEC 61347-1مربوط به  9الزامات بند 

  هاي برقدار حفاظت در برابر تماس تصادفي با قسمت     10

  .كاررود هبايد ب IEC 61347-1مربوط به  10الزامات بند 

  بنديو عايق مقاومت رطوبتي  11

  .كاررود هبايد ب IEC 61347-1ه مربوط ب 11الزامات بند 



  8

  استقامت الكتريكي      12

  .كاررود هبايد ب IEC 61347-1مربوط به  12الزامات بند 

  شرايط خطا       13

  كليات  13-1

دستيابي به اين الزام با  .نبايد ايمني را به خطر اندازد  ،گام كار آن در شرايط متعارفنخراب شدن مدول به ه

  .شود هاي زير بررسي ميو آزمون IEC 61347-1استاندارد  14 انجام آزمون بند

  

  شرايط توان بيش ازحد  13-2

  .شود  آغازشده در پيوست  الف آزمون بايد در شرايط محيطي تعيين

مقدار 150%جريان يا توان به حد يا  ولتاژ ،آنضمن پايش و افزايش توان ورودي  ،از روشن كردن مدولپس 

مايي به دآزمون در اين شرايط الكتريكي تا زماني ادامه يابد كه مدول از نظر  .شود اسمي مربوط رسانده

دماي  .تغيير نكند  K 5كه دماي مدول در يك ساعت بيش از   وضعيتيحالت پايدار يعني . پايداري برسد 

 كمدستزحد را ، مدول بايد بتواند شرايط توان بيش ا. گيري شود ، اندازه t cشده براي مدول در نقطة تعيين

min  15  تحمل كند كه اين مدت زماني است كه اگر تغيير دما ،كمتر يا مساويK 5 تواند جزو باشد، مي

  . دورة پايداري قرار گيرد 

بايد اين كند اگر مدول داراي مدار يا وسيلة حفاظتي خودكار باشد كه توان آن را به مقدار معيني محدود مي

اگر در اين مدت، مدار يا وسيلة . ، انجام شود min 15 ل با اين توان حدي به مدت آزمون در هنگام كار مدو

در اين  2-13و  1- 4حفاظتي بتواند بطور مؤثري توان ورودي مدول را محدود كند ، انطباق با الزامات بند 

  . استاندارد، بدست آمده است

ن رسيدن به پايداري دمايي به كار خود ادامه تا زما تحت شرايط عادي كار،بايد  ، مدول آزموناين در پايان 

  .دهد 

ايمن است اگر هيچ شعله ، دود يا گاز قابل اشتعالي توليد نشود و اگر مدول بتواند در برابر  ،مدول مورد آزمون

ايمني را به خطر  ،همچنين بايد قطرات ذوب شدة مدول. دوام بياورد  min 15شرايط توان بيش از حد ، 

در زير  4317 -4، استاندارد ملي  187-4ي مطابق بند دستمال كاغذي بررسي اين ويژگي بايد برا. نيندازد 

  .  كندرا مشتعل  دستمال كاغذيمدول، نبايد قطرات مذاب . مدول قرار گيرد 

  در فرآيند توليدانطباق  آزمون       14

  .به پيوست پ مراجعه كنيد 

  ساختمان     15

  . كار روند مواد اليافي مشابه، نبايد به عنوان عايق به، ابريشم، كاغذ و پنبهچوب، 

  .شود بررسي مي مطابقت، با بازرسي
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  فواصل خزشي وهوايي      16

  .كاررود ه بايد ب IEC 60598-1استاندارد مربوط به  11 بخشالزامات 

  هاي برقدار و اتصالات ها، قسمت پيچ      17

  .بكاررود  بايد IEC 61347-1مربوط به  17الزامات بند 

  مسير خزشيايجاد مقاومت در برابر حرارت، آتش و       18

  .بايد بكاررود  IEC 61347-1مربوط به  18الزامات بند 

  مقاومت در برابر خوردگي      19

     .بايد بكاررود  IEC 61347-1مربوط به  19الزامات بند 
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  پيوست الف

  )الزامي (

  هاآزمون

  

 H.11.2تا بند فرعي   H.7و    H.4 , H.2 ,H.1 ، بندهاي  IEC 61347-1دارد مربوط به استان Hبه پيوست 

دها به ـدر همة بنرا "  LEDمدول " واژة .د ـراف اول را حذف كنيـپاراگ  H.1.3  در بند .د ـمراجعه كني

   .قرار دهيد  " ballast"يا  "  "control gear  (lamp)و   " "lampجاي 
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  پپيوست 

  )ي طلاعاتا(   

  در فرآيند توليد انطباق آزمون       

  

گيري توان ورودي مدول به ازاي اين آزمون شامل اندازه. شود اين آزمون بر روي صد درصد فرآورده انجام مي

اي كمتر از بقية فرآورده طور قابل ملاحظهه ها نبايد بنوري هريك از مدولشار . جريان اسمي آن است / ولتاژ

  .باشد 

  جريان  مربوط باشد مانند پل كه ممكن است به ايمني مقادير بسيار كم شارنوري بيانگر تلفات داخلي است   -يادآوري

  

   .رودر ميكاه قطبش ب بدون بررسي IEC 60598-1استاندارد  "ش  "، پيوستهاي مستقل و توكاربراي مدول
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    .تواند مورد استفاده قرار گيردتدوين شده است كه در صورت نياز مي   IEC60968 (1993)براساس 
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